
50

30

H-14
10

H-15
PORTÃO 13m

1.
5

PÁTIO 2
2.00

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

AP

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

AP

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

1.50

1.50

1.50

1.50 1.50

DRYWALL RF - PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO TRRF= 60 min.

SAÍDA DE EMERGÊNCIA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

AP

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

AP

1.50

1.50

1.50

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

1.50

1.50

1.50

15.00 AP

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

100.00

GALPÃO 05

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

AP

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)ABERTURA

(5,00m x 5,60)

ÁREA DESCOBERTA

DRYWALL RF - PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO TRRF= 60 min.

SAÍDA DE EMERGÊNCIA
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

AP

2.00

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

AP

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

AP

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

GALPÃO 06
ÁREA DESCOBERTA

5.00
5.00

5.00
5.00

AP

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00

AP

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00

100.00

5.00
5.00

5.00
5.00

AP

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

1.50

1.50

1.50

ÁREA
DE

1.50

1.50

1.50

1.50 1.50

1.50
AP

5.00
5.00

5.00
5.00

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

100.00

H-16 GALPÃO 07 ÁREA DESCOBERTA

AP

GALPÃO 08
- ILUMINAÇÃO DE ALTA POTÊNCIA

(ILUMINA 1.100 m², CONFORME FABRICANTE)

- EXTINTOR DE PÓ ABC

H-18

Φ = 100mmpelo piso

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00

AP

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

100.00

AP

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00

AP

ABERTURA
(5,00m x 5,60)

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00

SAÍD
A D

E EM
ER

G
ÊN

C
IA

ABER
TU

R
A

(4,00m
 x 5,60)

SAÍD
A D

E EM
ER

G
ÊN

C
IA

ABER
TU

R
A

(5,00m
 x 5,60)

SAÍD
A D

E EM
ER

G
ÊN

C
IA

SAÍD
A D

E EM
ER

G
ÊN

C
IA

ABER
TU

R
A

(4,00m
 x 5,60)

ABER
TU

R
A

(5,00m
 x 5,60)

40
.0
0

40
.0
0

SA
ÍD

A 
D

E 
EM

ER
G

ÊN
C

IA

5.
46

TU
BU

LA
Ç

ÃO
EN

TE
R

R
AD

A

2.
50

5.
00

5.
00

5.
00

AB
ER

TU
R

A
(5

,0
0m

 x
 5

,6
0)

5.
00

5.
00

5.
00

2.
50

TU
BU

LA
Ç

ÃO
EN

TE
R

R
AD

A

1.
51

2.
50

5.
00

SA
ÍD

A 
D

E 
EM

ER
G

ÊN
C

IA

AB
ER

TU
R

A
(4

,0
0m

 x
 5

,6
0)

5.
00

SA
ÍD

A 
D

E 
EM

ER
G

ÊN
C

IA

AB
ER

TU
R

A
(5

,0
0m

 x
 5

,6
0)

5.
00

SA
ÍD

A 
D

E 
EM

ER
G

ÊN
C

IA

AB
ER

TU
R

A
(4

,0
0m

 x
 5

,6
0)

5.
00

2.
50

1.
51

3.
00

1.
50

1.
50

3.
00

15
.0
0

1.
50

1.
50

1.
51

1.
51

1.
51

1.
51

1.
50

3.
00

3.
00

1.
50

1.
51

1.
50

1.
50

1.
51

1.
50

1.
50

1.
51

1.
51

1.
50

1.
50

1.
51

1.
51

1.
51

1.
51

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
51

1.
51

1.
51

1.
51

1.
50

1.
50

1.
51

1.
50

1.
50

1.
51

1.
50

1.
50

1.
51

1.
51

15
.0
0

1.
50

1.
50

3.
00

3.
00

1.
51

1.
51

Φ = 100mm
pelo piso

PROJETISTA
RESP. TÉCNICO

ASSUNTO
LOCAL

TÍTULO

OCUPAÇÃO
PROPRIETÁRIO COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

DEPÓSITO PORTUÁRIO

IMPLANTAÇÃO GERAL e ISOMÉTRICO DE HIDRANTES

PORTO DE SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO - SP

NATÁLIA OLIVEIRA GRILLETTI
NATÁLIA 01/10

FOLHA

COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 09.062.893/0002-55

RESPONSÁVEL PELO USO

NATÁLIA O. GRILLETTI
CAU: A72257-0

RESPONSÁVEL TÉCNICA

ESCALA 1:1250 DATA 21/09/22

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
PIER

AutoCAD SHX Text
OCEANO ATLANTICO

AutoCAD SHX Text
OCEANO ATLANTICO

AutoCAD SHX Text
ACESSO A BALSA PARA " ILHA BELA"

AutoCAD SHX Text
OUTRA PROPRIEDADE

AutoCAD SHX Text
muro de divisa

AutoCAD SHX Text
muro de divisa

AutoCAD SHX Text
muro de divisa

AutoCAD SHX Text
mureta h= 0,90 + gradil 1,50M

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
PÁTIO DE CARGA GERAL

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO B

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO C

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO E

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO K

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO M

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO O

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO A

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO D

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO F

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO P

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
H8

AutoCAD SHX Text
H7

AutoCAD SHX Text
H6

AutoCAD SHX Text
H5

AutoCAD SHX Text
H4

AutoCAD SHX Text
H3

AutoCAD SHX Text
H9

AutoCAD SHX Text
H11

AutoCAD SHX Text
H13

AutoCAD SHX Text
H10

AutoCAD SHX Text
H12

AutoCAD SHX Text
H14

AutoCAD SHX Text
PATIO DE COTAINERS

AutoCAD SHX Text
PATIO DE ESTACIONAMENTO DE CARRETAS

AutoCAD SHX Text
9,30

AutoCAD SHX Text
5,00

AutoCAD SHX Text
9,30

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
54,30

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO R,S,T

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO AB

AutoCAD SHX Text
R.I. 433 m3

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO J

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO W

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO V

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO X

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO Y

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO Z

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO AA

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO AC

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO AD

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO AE

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO AF

AutoCAD SHX Text
NOME

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO A

AutoCAD SHX Text
FOLHA

AutoCAD SHX Text
ÁREA CONSTRUÍDA

AutoCAD SHX Text
06/12

AutoCAD SHX Text
101,50 m²

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO B

AutoCAD SHX Text
04/12

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO C

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO D

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO E

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO F 

AutoCAD SHX Text
06/12

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO J2

AutoCAD SHX Text
07/12

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO K

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO L

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO M

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO O

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO P

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO RST

AutoCAD SHX Text
08/12

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO U

AutoCAD SHX Text
10/12

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO V

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO W

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO X

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO Y

AutoCAD SHX Text
11/12

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO Z

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO AA

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO AB

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO AC

AutoCAD SHX Text
12/12

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO AD

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO AE

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO AF

AutoCAD SHX Text
12.192,50 m²

AutoCAD SHX Text
TOTAL ÁREAS FIXAS

AutoCAD SHX Text
2.000,00 m²

AutoCAD SHX Text
2.000,00 m²

AutoCAD SHX Text
2.000,00 m²

AutoCAD SHX Text
17,90 m²

AutoCAD SHX Text
161,00 m²

AutoCAD SHX Text
316,00 m²

AutoCAD SHX Text
54,20 m²

AutoCAD SHX Text
72,00 m²

AutoCAD SHX Text
262,10 m²

AutoCAD SHX Text
600,00 m²

AutoCAD SHX Text
131,80 m²

AutoCAD SHX Text
252,00 m²

AutoCAD SHX Text
216,50 m²

AutoCAD SHX Text
13,50 m²

AutoCAD SHX Text
23,50 m²

AutoCAD SHX Text
20,50 m²

AutoCAD SHX Text
26,00 m²

AutoCAD SHX Text
204,00 m²

AutoCAD SHX Text
41,00 m²

AutoCAD SHX Text
283,00 m²

AutoCAD SHX Text
25,50 m²

AutoCAD SHX Text
14,50 m²

AutoCAD SHX Text
75,00 m²

AutoCAD SHX Text
466,00 m²

AutoCAD SHX Text
QUADRO DE ÁREAS

AutoCAD SHX Text
ÁREA NOVA (ACRESCIDA NO PROJETO) REFERENTE AO PSCIP 0020/12

AutoCAD SHX Text
ÁREA SEM ALTERAÇÃO REFERENTE AO PSCIP 0020/12

AutoCAD SHX Text
04/12

AutoCAD SHX Text
04/12

AutoCAD SHX Text
04/12

AutoCAD SHX Text
07/12

AutoCAD SHX Text
07/12

AutoCAD SHX Text
07/12

AutoCAD SHX Text
07/12

AutoCAD SHX Text
07/12

AutoCAD SHX Text
10/12

AutoCAD SHX Text
10/12

AutoCAD SHX Text
10/12

AutoCAD SHX Text
10/12

AutoCAD SHX Text
11/12

AutoCAD SHX Text
11/12

AutoCAD SHX Text
12/12

AutoCAD SHX Text
12/12

AutoCAD SHX Text
12/12

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
H2

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO D1

AutoCAD SHX Text
PROPORTO 1

AutoCAD SHX Text
PROPORTO 2

AutoCAD SHX Text
12/12

AutoCAD SHX Text
PROPORTO 3

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO D1

AutoCAD SHX Text
2500,00 m²

AutoCAD SHX Text
8000,00 m²

AutoCAD SHX Text
8000,00 m²

AutoCAD SHX Text
2800,00 m²

AutoCAD SHX Text
11/12

AutoCAD SHX Text
12/12

AutoCAD SHX Text
02/10

AutoCAD SHX Text
PROPORTO 4

AutoCAD SHX Text
PROPORTO 3

AutoCAD SHX Text
PROPORTO 2

AutoCAD SHX Text
21.200,00 m²

AutoCAD SHX Text
TOTAL ÁREAS EVENTUAIS

AutoCAD SHX Text
33.392,50 m²

AutoCAD SHX Text
TOTAL DE ESTRUTURAS 

AutoCAD SHX Text
ÁREA EVENTUAL (ACRESCIDA NO PROJETO) REFERENTE AO PT 096250/3550704/2020

AutoCAD SHX Text
ÁREA NOVA (ACRESCIDA NO PROJETO) REFERENTE AO PT 088171/3550704/2018 SOLICITAÇÃO DE VISTORIA 3262779

AutoCAD SHX Text
H14a

AutoCAD SHX Text
PROPORTO 1

AutoCAD SHX Text
PROPORTO 4

AutoCAD SHX Text
2700,00 m²

AutoCAD SHX Text
11/12

AutoCAD SHX Text
H13a

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO F2

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO J

AutoCAD SHX Text
07/12

AutoCAD SHX Text
15,00 m²



PLANTA PRÉDIOS B, C, D e E - SPRINKLERS

PROJETISTA
RESP. TÉCNICO

ASSUNTO
LOCAL

TÍTULO

OCUPAÇÃO
PROPRIETÁRIO COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

DEPÓSITO PORTUÁRIO

IMPLANTAÇÃO GERAL e ISOMÉTRICO DE HIDRANTES

PORTO DE SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO - SP

NATÁLIA OLIVEIRA GRILLETTI
NATÁLIA 02/10

FOLHA

COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 09.062.893/0002-55

RESPONSÁVEL PELO USO

NATÁLIA O. GRILLETTI
CAU: A72257-0

RESPONSÁVEL TÉCNICA

ESCALA 1:1250 DATA 21/09/22

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
topo do galpão

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
mureta h= 0,90 + gradil 1,50M

AutoCAD SHX Text
9,35

AutoCAD SHX Text
9,35

AutoCAD SHX Text
5,00

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
39,70

AutoCAD SHX Text
mureta h= 0,90 + gradil 1,50M

AutoCAD SHX Text
mureta h= 0,90 + gradil 1,50M

AutoCAD SHX Text
GALPÃO TIPO

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO B, C, D e D1

AutoCAD SHX Text
GALPÃO TIPO

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO B, C, D e D1

AutoCAD SHX Text
1 300

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO E

AutoCAD SHX Text
H9 

AutoCAD SHX Text
H11 

AutoCAD SHX Text
H13 

AutoCAD SHX Text
H10 

AutoCAD SHX Text
H12 

AutoCAD SHX Text
H14 

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO B

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO C

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO D

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
REDE DE HIDRANTES INTERLIGADA AO SISTEMA DE SPRINKLERS

AutoCAD SHX Text
PAINEL REPETIDOR

AutoCAD SHX Text
65MM

AutoCAD SHX Text
65MM

AutoCAD SHX Text
65MM

AutoCAD SHX Text
65MM

AutoCAD SHX Text
65MM

AutoCAD SHX Text
65MM

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
65MM

AutoCAD SHX Text
65MM

AutoCAD SHX Text
65MM

AutoCAD SHX Text
65MM

AutoCAD SHX Text
65MM

AutoCAD SHX Text
65MM

AutoCAD SHX Text
65MM

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
O ARMAZENAMENTO DEVE POSSUIR ALTURA MÁXIMA DE 6,00 METROS

AutoCAD SHX Text
CONSIDERADO PARA FINS DE PROJETO QUE AS PILHA SERÃO SÓLIDAS

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
50MM

AutoCAD SHX Text
CORTE A/A

AutoCAD SHX Text
CORTE B/B

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
O ARMAZENAMENTO SE DARÁ ATRAVÉS DE PILHAS SOLIDAS

AutoCAD SHX Text
SPRINKLERS = 6136 lpm x 60 = 368.16 M3

AutoCAD SHX Text
HIDRANTES = 1200 lpm      =  64.00 M3

AutoCAD SHX Text
433M3

AutoCAD SHX Text
200mm

AutoCAD SHX Text
200mm

AutoCAD SHX Text
200mm

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
B.I.

AutoCAD SHX Text
110,00 MCA

AutoCAD SHX Text
7336,00 LPM

AutoCAD SHX Text
JOCKEI

AutoCAD SHX Text
120,00 MCA

AutoCAD SHX Text
 20,00 LPM

AutoCAD SHX Text
150mm

AutoCAD SHX Text
150mm

AutoCAD SHX Text
150mm

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO E

AutoCAD SHX Text
BICO DE SPK A SER USADO : EFSR, K17 ( FATOR K 240).

AutoCAD SHX Text
200MM

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO D1

AutoCAD SHX Text
200mm

AutoCAD SHX Text
PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO



PROJETISTA
RESP. TÉCNICO

ASSUNTO
LOCAL

TÍTULO

OCUPAÇÃO
PROPRIETÁRIO COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

DEPÓSITO PORTUÁRIO

IMPLANTAÇÃO GERAL e ISOMÉTRICO DE HIDRANTES

PORTO DE SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO - SP

NATÁLIA OLIVEIRA GRILLETTI
NATÁLIA 03/10

FOLHA

COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 09.062.893/0002-55

RESPONSÁVEL PELO USO

NATÁLIA O. GRILLETTI
CAU: A72257-0

RESPONSÁVEL TÉCNICA

ESCALA 1:1250 DATA 21/09/22

ISOMÉTRICO SEM ESCALA

ISOMÉTRICA DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

AutoCAD SHX Text
ISOMÉTRICO DO SISTEMA DE SPRINKLERS

AutoCAD SHX Text
IT CB Nº 24/2011 

AutoCAD SHX Text
ÁREA DE CÁLCULO 

AutoCAD SHX Text
50,00

AutoCAD SHX Text
50,00

AutoCAD SHX Text
H12

AutoCAD SHX Text
H14

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
200MM

AutoCAD SHX Text
200MM

AutoCAD SHX Text
200MM

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
 TESTE %%C25mm

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
%%C15mm

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
%%C15mm

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA ESFERA - %%C25mm

AutoCAD SHX Text
PRESSOSTATO SIMPLES (DIFERENCIAL FIXO)

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA BORBOLETA

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA GAVETA - (DRENO) - %%C50mm

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
UNIÃO - %%C25mm

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
MANÔMETROS DE BOURDON - %%C15mm

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
DRENO %%C50mm

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
VEM DA BOMBA DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
0,50

AutoCAD SHX Text
UNIÃO - %%C15mm

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA ESFERA - %%C15mm

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
CHAVE DE FLUXO D'ÁGUA %%C200mm

AutoCAD SHX Text
(COM RETARDADOR DE SINAL PNEUMÁTICO)

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME

AutoCAD SHX Text
COM CHAVE DE FLUXO

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
VAI PARA AS DEMAIS VGAs

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
dreno

AutoCAD SHX Text
dreno

AutoCAD SHX Text
H9

AutoCAD SHX Text
H10

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
ÁREA DE CÁLCULO 

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
dreno

AutoCAD SHX Text
H11

AutoCAD SHX Text
ÁREA DE CÁLCULO 

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
dreno

AutoCAD SHX Text
H13

AutoCAD SHX Text
MECÂNICOS, AGENTES QUÍMICOS,  FOGO E UMIDADE.

AutoCAD SHX Text
BOMBA DE INCÊNDIO TERA PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES, DANOS

AutoCAD SHX Text
65MM 

AutoCAD SHX Text
65MM 

AutoCAD SHX Text
65MM 

AutoCAD SHX Text
65MM 

AutoCAD SHX Text
65MM 

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
65MM 

AutoCAD SHX Text
65MM 

AutoCAD SHX Text
65MM 

AutoCAD SHX Text
65MM 

AutoCAD SHX Text
50MM 

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
65MM 

AutoCAD SHX Text
75MM

AutoCAD SHX Text
75MM

AutoCAD SHX Text
65MM 

AutoCAD SHX Text
65MM 

AutoCAD SHX Text
65MM 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B.I.

AutoCAD SHX Text
110,00 MCA

AutoCAD SHX Text
7336,00 LPM

AutoCAD SHX Text
JOCKEI

AutoCAD SHX Text
120,00 MCA

AutoCAD SHX Text
 20,00 LPM

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
IT CB 24/2011

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
38MM

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
38MM

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
200MM

AutoCAD SHX Text
200MM

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
15MM

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
15MM

AutoCAD SHX Text
1,80

AutoCAD SHX Text
38MM

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
433M3

AutoCAD SHX Text
200MM

AutoCAD SHX Text
4.833 LPM (SPK) X 60 MINUTOS + 64 M3 ( HID.) = 354 M3 

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
15MM

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
433M3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PREVER VÁLVULA DE ALIVIO

AutoCAD SHX Text
1 - BOMBA PRINCIPAL DO SISTEMA DE SPRINKLERS / HIDRANTES

AutoCAD SHX Text
D - LINHA  DE  SUCÇÃO DOS SPRINKLERS - 38MM ( AUXILIAR )

AutoCAD SHX Text
B - LINHA DE SUCÇÃO DOS SPRINKLERS - 200MM  ( PRINCIPAL )

AutoCAD SHX Text
A - LINHA DE RECALQUE DOS SPRINKLERS - 200 MM- ( PRINCIPAL )

AutoCAD SHX Text
C - LINHA  DE  RECALQUE DOS SPRINKLERS - 32MM ( AUXILIAR )

AutoCAD SHX Text
8 - REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE

AutoCAD SHX Text
5 - MANÔMETRO COM RESGISTRO MACHO.

AutoCAD SHX Text
4 - PRESSOSTATO DA BOMBA PRINCIPAL - PARA DESLIGAR = AUTOMATICAMENTE.

AutoCAD SHX Text
3 - PRESSOSTATO DA BOMBA JOCKEI - PARA DESLIGAR = MANUAL

AutoCAD SHX Text
11 - VALVULA DE GOVERNO E ALARME ( VGA )

AutoCAD SHX Text
9 - REGISTRO DE GAVETA COMUM

AutoCAD SHX Text
10 - UNIÃO DE  ACENTO CÔNICO

AutoCAD SHX Text
7 - VALVULA DE RETENÇÃO

AutoCAD SHX Text
6 - VALVULA GLOBO

AutoCAD SHX Text
2 - BOMBA JOCKEY

AutoCAD SHX Text
12 - CHAVE  DE FLUXO SECUNDÁRIA

AutoCAD SHX Text
ÁREA DE CÁLCULO 

AutoCAD SHX Text
dreno

AutoCAD SHX Text
dreno

AutoCAD SHX Text
CHUVEIRO UTILIZADO NA INSTALAÇÃO

AutoCAD SHX Text
DE DIÂMETRO NOMINAL IGUAL AO DO

AutoCAD SHX Text
BOCAL COM ORIFÍCIO, NÃO CORROSIVO,

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA GLOBO 

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO INTERNO

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
%%c25

AutoCAD SHX Text
.20

AutoCAD SHX Text
VEM DO PONTO

AutoCAD SHX Text
MAIS DESFAVORÁVEL

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA DE TESTE E INSPEÇÃO

AutoCAD SHX Text
BICO DE SPK A SER USADO : EFSR, K17 ( FATOR K 240).

AutoCAD SHX Text
SPRINKLERS = 6136 lpm x 60 = 368.16 M3

AutoCAD SHX Text
HIDRANTES = 64M3

AutoCAD SHX Text
PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

AutoCAD SHX Text
VAI PARA SISTEMA DE HIDRANTES REPRESENTADO NA FOLHA 03/12

AutoCAD SHX Text
27,00

AutoCAD SHX Text
56,00



0,90

projeção da cobertura

projeção da laje de cobertura

mureta 1,00m

pr
oj

eç
ão

 d
a 

co
be

rtu
ra

rampa

rampa

catraca pne

torniquete

PROJETISTA
RESP. TÉCNICO

ASSUNTO
LOCAL

TÍTULO

OCUPAÇÃO
PROPRIETÁRIO COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

DEPÓSITO PORTUÁRIO

IMPLANTAÇÃO GERAL e ISOMÉTRICO DE HIDRANTES

PORTO DE SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO - SP

NATÁLIA OLIVEIRA GRILLETTI
NATÁLIA 04/10

FOLHA

COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 09.062.893/0002-55

RESPONSÁVEL PELO USO

NATÁLIA O. GRILLETTI
CAU: A72257-0

RESPONSÁVEL TÉCNICA

ESCALA 1:1250 DATA 21/09/22

PLANTA E CORTE DOS PRÉDIOS A e F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO F

AutoCAD SHX Text
ÁREA COBERTA

AutoCAD SHX Text
CORTE E-E

AutoCAD SHX Text
PATIO DE CARGA GERAL

AutoCAD SHX Text
PATIO DE CARGA GERAL

AutoCAD SHX Text
muro de divisa

AutoCAD SHX Text
muro de divisa

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO A

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO F

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
MURO H= 2,40

AutoCAD SHX Text
MURO H= 2,40

AutoCAD SHX Text
MURO H= 2,40

AutoCAD SHX Text
MURO H= 0,60 mais gradil h=1,50

AutoCAD SHX Text
MURO H= 0,60 mais gradil h=1,50

AutoCAD SHX Text
CORTE H-H

AutoCAD SHX Text
MURETA H= 1,00

AutoCAD SHX Text
H6

AutoCAD SHX Text
PAINEL REPETIDOR

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
CORTE B-B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO A

AutoCAD SHX Text
PORTARIA

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SCANNER

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
E



PROJETISTA
RESP. TÉCNICO

ASSUNTO
LOCAL

TÍTULO

OCUPAÇÃO
PROPRIETÁRIO COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

DEPÓSITO PORTUÁRIO

IMPLANTAÇÃO GERAL e ISOMÉTRICO DE HIDRANTES

PORTO DE SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO - SP

NATÁLIA OLIVEIRA GRILLETTI
NATÁLIA 05/10

FOLHA

COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 09.062.893/0002-55

RESPONSÁVEL PELO USO

NATÁLIA O. GRILLETTI
CAU: A72257-0

RESPONSÁVEL TÉCNICA

ESCALA 1:1250 DATA 21/09/22

AutoCAD SHX Text
RUA INTERNA

AutoCAD SHX Text
RUA INTERNA

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
DEPÓSITO

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
GARAGEM

AutoCAD SHX Text
MURETA H 0,40 mais tela h 1,50

AutoCAD SHX Text
mureta H 1,20 

AutoCAD SHX Text
mais tela 1,20

AutoCAD SHX Text
RAMPA PARA EMBARCAÇÕES

AutoCAD SHX Text
OCEANO ATLANTICO

AutoCAD SHX Text
OCEANO ATLANTICO

AutoCAD SHX Text
600,00 M2

AutoCAD SHX Text
262,10 M2

AutoCAD SHX Text
70,30 M2

AutoCAD SHX Text
61,50 M2

AutoCAD SHX Text
GARAGEM DE EMBARCAÇÕES DE PEQUENO PORTE E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO L

AutoCAD SHX Text
ÁREA COBERTA

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO M

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO O

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO P

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
SUPERIOR  DO PRÉDIO P

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
CORTE K-K

AutoCAD SHX Text
CORTES L-L

AutoCAD SHX Text
CORTES O-O

AutoCAD SHX Text
CORTE N-N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
VESTIÁRIO

AutoCAD SHX Text
CORTE Q-Q

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
PATIO DE VEÍCULOS

AutoCAD SHX Text
ACESSO A BALSA PARA " ILHA BELA"

AutoCAD SHX Text
OUTRA PROPRIEDADE

AutoCAD SHX Text
muro de divisa

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO K

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO L

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO M

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO O

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO P

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO L

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO K

AutoCAD SHX Text
CORTE K-K

AutoCAD SHX Text
CORTE K-K

AutoCAD SHX Text
CORTE M-M

AutoCAD SHX Text
1  1000

AutoCAD SHX Text
H2

AutoCAD SHX Text
60,00 MCA

AutoCAD SHX Text
600,00 LPM

AutoCAD SHX Text
P.A.

AutoCAD SHX Text
CORTE U-U

AutoCAD SHX Text
CORTE T-T

AutoCAD SHX Text
BALANÇA

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO J

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
BALANÇA

AutoCAD SHX Text
BALANÇA

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
CORTE S-S

AutoCAD SHX Text
CORTE R-R

AutoCAD SHX Text
CORTE P-P

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO L

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO J

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
60,00 MCA

AutoCAD SHX Text
600,00 LPM

AutoCAD SHX Text
PLANTA E CORTE DOS PRÉDIOS J, K, L, M, O e P



PROJETISTA
RESP. TÉCNICO

ASSUNTO
LOCAL

TÍTULO

OCUPAÇÃO
PROPRIETÁRIO COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

DEPÓSITO PORTUÁRIO

IMPLANTAÇÃO GERAL e ISOMÉTRICO DE HIDRANTES

PORTO DE SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO - SP

NATÁLIA OLIVEIRA GRILLETTI
NATÁLIA 06/10

FOLHA

COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 09.062.893/0002-55

RESPONSÁVEL PELO USO

NATÁLIA O. GRILLETTI
CAU: A72257-0

RESPONSÁVEL TÉCNICA

ESCALA 1:1250 DATA 21/09/22

AutoCAD SHX Text
PIER

AutoCAD SHX Text
OCEANO ATLANTICO

AutoCAD SHX Text
OCEANO ATLANTICO

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
QUADRO ELÉTRICO    EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
+0,15

AutoCAD SHX Text
+0,02

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
B.I.

AutoCAD SHX Text
100,00 MCA

AutoCAD SHX Text
1446  LPM

AutoCAD SHX Text
JOCKEI

AutoCAD SHX Text
110,00 MCA

AutoCAD SHX Text
 20,00 LPM

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SUBESTAÇÃO 05

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
pav. superior

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A

AutoCAD SHX Text
CORTE C-C

AutoCAD SHX Text
W (folha 9/12)

AutoCAD SHX Text
W (folha 9/12)

AutoCAD SHX Text
ÁREA DE ESPERA

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
BOMBAS

AutoCAD SHX Text
CASA DE

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO S

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO R

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO T

AutoCAD SHX Text
PLANTA PIER E PRÉDIOS R, S, e T



ISOMÉTRICA DO SISTEMA DE HIDRANTES -  REDE 2

ISOMÉTRICO DO SISTEMA DE HIDRANTES

PROJETISTA
RESP. TÉCNICO

ASSUNTO
LOCAL

TÍTULO

OCUPAÇÃO
PROPRIETÁRIO COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

DEPÓSITO PORTUÁRIO

IMPLANTAÇÃO GERAL e ISOMÉTRICO DE HIDRANTES

PORTO DE SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO - SP

NATÁLIA OLIVEIRA GRILLETTI
NATÁLIA 07/10

FOLHA

COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 09.062.893/0002-55

RESPONSÁVEL PELO USO

NATÁLIA O. GRILLETTI
CAU: A72257-0

RESPONSÁVEL TÉCNICA

ESCALA 1:1250 DATA 21/09/22

AutoCAD SHX Text
OCEANO ATLANTICO

AutoCAD SHX Text
OCEANO ATLANTICO

AutoCAD SHX Text
PIER

AutoCAD SHX Text
escorva

AutoCAD SHX Text
PIER

AutoCAD SHX Text
ADOTADO SISTEMA TIPO 5 -  PARA FINS DE VAZÃO E PRESSÃO

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
IT CB 22/2011

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
38MM

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
38MM

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
100MM

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
15MM

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
15MM

AutoCAD SHX Text
1,80

AutoCAD SHX Text
38MM

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
15MM

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
VALVULA PÉ DE CRIVO

AutoCAD SHX Text
B.I.

AutoCAD SHX Text
100,00 MCA

AutoCAD SHX Text
1446  LPM

AutoCAD SHX Text
JOCKEI

AutoCAD SHX Text
110,00 MCA

AutoCAD SHX Text
 20,00 LPM

AutoCAD SHX Text
1 - BOMBA PRINCIPAL DO SISTEMA DE  HIDRANTES

AutoCAD SHX Text
D - LINHA  DE  SUCÇÃO DOS HIDRANTES - 38MM ( AUXILIAR )

AutoCAD SHX Text
B - LINHA DE SUCÇÃO DOS HIDRANTES - 100MM  ( PRINCIPAL )

AutoCAD SHX Text
A - LINHA DE RECALQUE DOS HIDRANTES - 150 MM- ( PRINCIPAL )

AutoCAD SHX Text
C - LINHA  DE  RECALQUE DOS HIDRANTES - 32MM ( AUXILIAR )

AutoCAD SHX Text
8 - REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE

AutoCAD SHX Text
5 - MANÔMETRO COM RESGISTRO MACHO.

AutoCAD SHX Text
4 - PRESSOSTATO DA BOMBA PRINCIPAL - PARA DESLIGAR = AUTOMATICAMENTE.

AutoCAD SHX Text
3 - PRESSOSTATO DA BOMBA JOCKEI - PARA DESLIGAR = MANUAL

AutoCAD SHX Text
11 - VALVULA DE GOVERNO E ALARME ( VGA )

AutoCAD SHX Text
9 - REGISTRO DE GAVETA COMUM

AutoCAD SHX Text
10 - UNIÃO DE  ACENTO CÔNICO

AutoCAD SHX Text
7 - VALVULA DE RETENÇÃO

AutoCAD SHX Text
6 - VALVULA GLOBO

AutoCAD SHX Text
2 - BOMBA JOCKEY

AutoCAD SHX Text
12 - CHAVE  DE FLUXO SECUNDÁRIA

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
150MM

AutoCAD SHX Text
75MM

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
65MM

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
2unid.

AutoCAD SHX Text
2unid.

AutoCAD SHX Text
PLANTA PIER E PRÉDIOS R, S, e T



PROJETISTA
RESP. TÉCNICO

ASSUNTO
LOCAL

TÍTULO

OCUPAÇÃO
PROPRIETÁRIO COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

DEPÓSITO PORTUÁRIO

IMPLANTAÇÃO GERAL e ISOMÉTRICO DE HIDRANTES

PORTO DE SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO - SP

NATÁLIA OLIVEIRA GRILLETTI
NATÁLIA 08/10

FOLHA

COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 09.062.893/0002-55

RESPONSÁVEL PELO USO

NATÁLIA O. GRILLETTI
CAU: A72257-0

RESPONSÁVEL TÉCNICA

ESCALA 1:1250 DATA 21/09/22

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
CORTE B-B

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A

AutoCAD SHX Text
CORTE B-B

AutoCAD SHX Text
CORTE B-B

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
CORTE B-B

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
VEST.

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
VEST.

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
CORTE B-B

AutoCAD SHX Text
REFEITÓRIO

AutoCAD SHX Text
PLANTA PRÉDIO V SUBESTAÇÃO PRINCIPAL

AutoCAD SHX Text
PLANTA PRÉDIO W GUARITA S3

AutoCAD SHX Text
PLANTA PRÉDIO Z SUBESTAÇÃO 04

AutoCAD SHX Text
PLANTA PRÉDIO X ADMINISTRAÇÃO DO GALPÃO DE RESÍDUOS

AutoCAD SHX Text
PLANTA E CORTE DOS PRÉDIOS U, V, W, X e Z

AutoCAD SHX Text
PLANTA PRÉDIO F1 GALPÃO 

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A



PROJETISTA
RESP. TÉCNICO

ASSUNTO
LOCAL

TÍTULO

OCUPAÇÃO
PROPRIETÁRIO COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

DEPÓSITO PORTUÁRIO

IMPLANTAÇÃO GERAL e ISOMÉTRICO DE HIDRANTES

PORTO DE SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO - SP

NATÁLIA OLIVEIRA GRILLETTI
NATÁLIA 09/10

FOLHA

COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 09.062.893/0002-55

RESPONSÁVEL PELO USO

NATÁLIA O. GRILLETTI
CAU: A72257-0

RESPONSÁVEL TÉCNICA

ESCALA 1:1250 DATA 21/09/22

AutoCAD SHX Text
TRIAGEM SECUNDÁRIA

AutoCAD SHX Text
RAMPA i=6.0%%%

AutoCAD SHX Text
MURETA h=40cm

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
CORTE B-B

AutoCAD SHX Text
CORRE

AutoCAD SHX Text
CORRE

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
REFEITÓRIO

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
CORTE B-B

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A

AutoCAD SHX Text
VIGILANCIA

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
PERMANENTE

AutoCAD SHX Text
PLANTA PRÉDIO Y GALPÃO DE RESÍDUOS

AutoCAD SHX Text
PLANTA PRÉDIO AA CCO

AutoCAD SHX Text
PLANTA PRÉDIO AB CASA DE BOMBAS DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
PLANTA E CORTE DOS PRÉDIOS Y, AA e AB



PROJETISTA
RESP. TÉCNICO

ASSUNTO
LOCAL

TÍTULO

OCUPAÇÃO
PROPRIETÁRIO COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

DEPÓSITO PORTUÁRIO

IMPLANTAÇÃO GERAL e ISOMÉTRICO DE HIDRANTES

PORTO DE SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO - SP

NATÁLIA OLIVEIRA GRILLETTI
NATÁLIA 10/10

FOLHA

COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 09.062.893/0002-55

RESPONSÁVEL PELO USO

NATÁLIA O. GRILLETTI
CAU: A72257-0

RESPONSÁVEL TÉCNICA

ESCALA 1:1250 DATA 21/09/22

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A

AutoCAD SHX Text
CORTE B-B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
CORTE B-B

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A

AutoCAD SHX Text
CORTE B-B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A

AutoCAD SHX Text
CORTE B-B

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
PLANTA PRÉDIO AF VESTIÁRIOS PORTO

AutoCAD SHX Text
PLANTA PRÉDIO AC GUARITA S3

AutoCAD SHX Text
PLANTA PRÉDIO AD SUBESTAÇÃO 03

AutoCAD SHX Text
PLANTA PRÉDIO AE GUARITA DA RECEITA

AutoCAD SHX Text
PLANTA E CORTE DOS PRÉDIOS AC, AD, AE e AF


	Folhas e vistas
	Modelo

	Folhas e vistas
	Modelo

	Folhas e vistas
	Modelo

	Folhas e vistas
	Modelo

	Folhas e vistas
	Modelo

	Folhas e vistas
	Modelo

	Folhas e vistas
	Modelo

	Folhas e vistas
	Modelo

	Folhas e vistas
	Modelo

	Folhas e vistas
	Modelo


