
Condição da 

empresa

Item Atestado Item Atestado Engenheiro Responsável

CAT 88026/2023 Habilitada CAT 88026/2023 Engª. Roberta de Siqueira Arcante
Inabilitada - média tensão tem que ser acervada 

por eng. Eletricista
Comprovado

Atestado Grupo Máximus Habilitada Atestado Grupo Máximus Engª. Roberta de Siqueira Arcante Inabilitada - Não tem acervo do profissinal Comprovado

CAT 2620230015406
Inabilitada - Atestado de outra 

empresa
CAT 2620230015406 Eng.  Wellington Carlos de oliveira

Inabilitada - trata de gerador de energia, não 

solicitado
Comprovado

CAT 2620230006939
Inabilitada - Atestado de outra 

empresa
CAT 2620230006939 Eng.  Wellington Carlos de oliveira Habilitada Comprovado

CAT 88026/2023
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
CAT 88026/2023 Engª. Roberta de Siqueira Arcante Inabilitada - Não possui serviço correspondente Comprovado

Atestado Grupo Máximus Habilitada Atestado Grupo Máximus Engª. Roberta de Siqueira Arcante Inabilitada - Não tem acervo do profissinal Comprovado

CAT 2620230015406
Inabilitada - O atestado não é 

da empresa Arcante
CAT 2620230015406 Eng.  Wellington Carlos de oliveira

Inabilitada - trata de gerador de energia, não 

solicitado
Comprovado

CAT 2620230006939
Inabilitada - O atestado não é 

da empresa Arcante
CAT 2620230006939 Eng.  Wellington Carlos de oliveira Inabilitada - não possui serviço correspondente Comprovado

CAT 88026/2023
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
CAT 88026/2023 Engª. Roberta de Siqueira Arcante Inabilitada - Não possui serviço correspondente Comprovado

Atestado Grupo Máximus Habilitada Atestado Grupo Máximus Engª. Roberta de Siqueira Arcante Inabilitada - Não tem acervo do profissinal Comprovado

CAT 2620230015406
Inabilitada - O atestado não é 

da empresa Arcante
CAT 2620230015406 Eng.  Wellington Carlos de oliveira

Inabilitada - trata de gerador de energia, não 

solicitado
Comprovado

CAT 2620230006939
Inabilitada - O atestado não é 

da empresa Arcante
CAT 2620230006939 Eng.  Wellington Carlos de oliveira Inabilitada - não possui serviço correspondente Comprovado

CAT 88026/2023
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
CAT 88026/2023 Engª. Roberta de Siqueira Arcante Inabilitada - Não possui serviço correspondente Comprovado

Atestado Grupo Máximus Habilitada Atestado Grupo Máximus Engª. Roberta de Siqueira Arcante Inabilitada - Não tem acervo do profissinal Comprovado

CAT 2620230015406
Inabilitada - O atestado não é 

da empresa Arcante
CAT 2620230015406 Eng.  Wellington Carlos de oliveira

Inabilitada - trata de gerador de energia, não 

solicitado
Comprovado

CAT 2620230006939
Inabilitada - O atestado não é 

da empresa Arcante
CAT 2620230006939 Eng.  Wellington Carlos de oliveira Inabilitada - não possui serviço correspondente Comprovado

CAT 2620170000662 Habilitada CAT 2620170000662 Eng. Ronaldo Aparecido Alberine Habilitada Comprovado

CAT 2620130002190 Habilitada CAT 2620130002190 Eng. Ronaldo Aparecido Alberine Habilitada Comprovado

CAT 2620170000662 Habilitada CAT 2620170000662 Eng. Ronaldo Aparecido Alberine Habilitada Comprovado

CAT 2620130002190
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
CAT 2620130002190 Eng. Ronaldo Aparecido Alberine Inabilitada - Não possui serviço correspondente Comprovado

CAT 2620170000662
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
CAT 2620170000662 Eng. Ronaldo Aparecido Alberine Inabilitada - Não possui serviço correspondente Comprovado

CAT 2620130002190 Habilitada CAT 2620130002190 Eng. Ronaldo Aparecido Alberine Habilitada Comprovado

CAT 2620170000662 Habilitada CAT 2620170000662 Eng. Ronaldo Aparecido Alberine Habilitada Comprovado

CAT 2620130002190 Habilitada CAT 2620130002190 Eng. Ronaldo Aparecido Alberine Habilitada Comprovado

CAT 2620230005981 Habilitada CAT 2620230005981
Eng. Gustavo Sominguez Henrique Bonfim 

Lopes
Habilitada Comprovado

CAT 2620230005981 Habilitada CAT 2620230005981
Eng. Gustavo Sominguez Henrique Bonfim 

Lopes
Habilitada Comprovado

CAT 2620230005981 Habilitada CAT 2620230005981
Eng. Gustavo Sominguez Henrique Bonfim 

Lopes
Habilitada Comprovado

CAT 2620230005981 Habilitada CAT 2620230005981
Eng. Gustavo Sominguez Henrique Bonfim 

Lopes
Habilitada Comprovado

CAT 2620220005679
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
CAT 2620220005679 Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não possui serviço correspondente

CAT 2620220008521 Habilitada CAT 2620220008521 Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Habilitada

CAT 2620220000620 Habilitada CAT 2620220000620 Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Habilitada

CAT 2620200008466 Habilitada CAT 2620200008466 Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Habilitada

CAT 2620190006934
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
CAT 2620190006934 Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não possui serviço correspondente

Atestado SESI
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
Atestado SESI Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não tem acervo do profissinal

Atestado SESI
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
Atestado SESI Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não tem acervo do profissinal

Atestado Secretaria de Saúde - SP
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
Atestado Secretaria de Saúde - SP Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não tem acervo do profissinal

Atestado CBM - SP
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
Atestado CBM - SP Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não tem acervo do profissinal

CAT 2620220005679
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
CAT 2620220005679 Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não possui serviço correspondente

CAT 2620220008521 Habilitada CAT 2620220008521 Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Habilitada

CAT 2620220000620 Habilitada CAT 2620220000620 Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Habilitada

CAT 2620200008466 Habilitada CAT 2620200008466 Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Habilitada

CAT 2620190006934
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
CAT 2620190006934 Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não possui serviço correspondente

Atestado SESI
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
Atestado SESI Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não tem acervo do profissinal

Atestado SESI
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
Atestado SESI Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não tem acervo do profissinal

Atestado Secretaria de Saúde - SP
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
Atestado Secretaria de Saúde - SP Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não tem acervo do profissinal

Atestado CBM - SP
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
Atestado CBM - SP Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não tem acervo do profissinal

CAT 2620220005679
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
CAT 2620220005679 Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não possui serviço correspondente

CAT 2620220008521
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
CAT 2620220008521 Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não possui serviço correspondente

CAT 2620220000620
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
CAT 2620220000620 Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não possui serviço correspondente

CAT 2620200008466
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
CAT 2620200008466 Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não possui serviço correspondente

CAT 2620190006934
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
CAT 2620190006934 Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não possui serviço correspondente

Atestado SESI
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
Atestado SESI Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não tem acervo do profissinal

Atestado SESI
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
Atestado SESI Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não tem acervo do profissinal

Atestado Secretaria de Saúde - SP
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
Atestado Secretaria de Saúde - SP Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não tem acervo do profissinal

Atestado CBM - SP
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
Atestado CBM - SP Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não tem acervo do profissinal

CAT 2620220005679
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
CAT 2620220005679 Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não possui serviço correspondente

CAT 2620220008521 Habilitada CAT 2620220008521 Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Habilitada

CAT 2620220000620 Habilitada CAT 2620220000620 Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Habilitada

CAT 2620200008466
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
CAT 2620200008466 Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não possui serviço correspondente

CAT 2620190006934
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
CAT 2620190006934 Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não possui serviço correspondente

Atestado SESI
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
Atestado SESI Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não tem acervo do profissinal

Atestado SESI
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
Atestado SESI Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não tem acervo do profissinal

Atestado Secretaria de Saúde - SP
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
Atestado Secretaria de Saúde - SP Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não tem acervo do profissinal

Atestado CBM - SP
Inabilitada - Não possui serviço 

correspondente
Atestado CBM - SP Eng. Felipe Yuri Machado Miaki Inabilitada - Não tem acervo do profissinal

CREA 

(Item5.1.4. a)

Habilitada

Habilitada

Habilitada

Habilitada

Habilitada

Inabilitada

Inabilitada

Inabilitada

Habilitada

Habilitada

Habilitada

Habilitada

Habilitada

Habilitada

Habilitada

Habilitada

Comprovado

Compropvado

Comprovado

Comprovado

Habilitada

Habilitada

Inabilitada

Habilitada

3) Execução de ensaios com ultrassom não 

destrutivo em cabines primárias ou 

subestações de energia elétrica em média 

tensão

2) Parametrização e comissionamento de relés de 

proteção de cabines primárias ou subestações de 

energia elétrica em média tensão 13,8 kV ou acima

Habilitada

2) Parametrização e comissionamento de relés 

de proteção de cabines primárias ou 

subestações de energia elétrica em média 

tensão 13,8 kV ou acima

3) Execução de ensaios com ultrassom não 

destrutivo em cabines primárias ou subestações de 

energia elétrica em média tensão

Inabilitada

3) Execução de ensaios com ultrassom não 

destrutivo em cabines primárias ou 

subestações de energia elétrica em média 

tensão

Avaliação

Habilitada Habilitada

1) Manutenção de cabines primárias ou 

subestações de energia elétrica em média tensão 

13,8 KV ou acima

Habilitada

1) Manutenção de cabines primárias ou 

subestações de energia elétrica em média 

tensão 13,8 KV ou acima

4) Análise termográfica de painéis de média tensão 

de cabines primárias ou subestações de energia 

elétrica 13,8 KV ou acima

Habilitada

4) Análise termográfica de painéis de média 

tensão de cabines primárias ou subestações de 

energia elétrica 13,8 KV ou acima

2) Parametrização e comissionamento de relés de 

proteção de cabines primárias ou subestações de 

energia elétrica em média tensão 13,8 kV ou acima

Habilitada

2) Parametrização e comissionamento de relés 

de proteção de cabines primárias ou 

subestações de energia elétrica em média 

tensão 13,8 kV ou acima

3) Execução de ensaios com ultrassom não 

destrutivo em cabines primárias ou subestações de 

energia elétrica em média tensão

Habilitada

4) Análise termográfica de painéis de média tensão 

de cabines primárias ou subestações de energia 

elétrica 13,8 KV ou acima

Habilitada

1) Manutenção de cabines primárias ou 

subestações de energia elétrica em média tensão 

13,8 KV ou acima

3) Execução de ensaios com ultrassom não 

destrutivo em cabines primárias ou 

subestações de energia elétrica em média 

tensão

2) Parametrização e comissionamento de relés de 

proteção de cabines primárias ou subestações de 

energia elétrica em média tensão 13,8 kV ou acima

Habilitada

2) Parametrização e comissionamento de relés 

de proteção de cabines primárias ou 

subestações de energia elétrica em média 

tensão 13,8 kV ou acima

3) Execução de ensaios com ultrassom não 

destrutivo em cabines primárias ou subestações de 

energia elétrica em média tensão

Habilitada

3) Execução de ensaios com ultrassom não 

destrutivo em cabines primárias ou 

subestações de energia elétrica em média 

tensão

Habilitada

Habilitada

Habilitada

Habilitada

Habilitada

4) Análise termográfica de painéis de média 

tensão de cabines primárias ou subestações de 

energia elétrica 13,8 KV ou acima

1) Manutenção de cabines primárias ou 

subestações de energia elétrica em média 

tensão 13,8 KV ou acima

Inablitada

1) Manutenção de cabines primárias ou 

subestações de energia elétrica em média 

tensão 13,8 KV ou acima

4) Análise termográfica de painéis de média 

tensão de cabines primárias ou subestações de 

energia elétrica 13,8 KV ou acima

Comprovação de vínculo de 

profissional (Item 5.1.4.4)

Mille Habilitada Habilitada

Avaliação

1) Manutenção de cabines primárias ou 

subestações de energia elétrica em média tensão 

13,8 KV ou acima

Empresa

Atestados  Capacidade Técnico-operacional (item 5.1.4.b)

Arcante Habilitada

4) Análise termográfica de painéis de média tensão 

de cabines primárias ou subestações de energia 

elétrica 13,8 KV ou acima

Habilitada

Habilitada

Atestados  Capacidade Técnico-profissional (item 5.1.4.c)

Habilitada

Inabilitada

Multipower Habilitada

Contatto

4) Análise termográfica de painéis de média tensão 

de cabines primárias ou subestações de energia 

elétrica 13,8 KV ou acima

Habilitada

4) Análise termográfica de painéis de média 

tensão de cabines primárias ou subestações de 

energia elétrica 13,8 KV ou acima

1) Manutenção de cabines primárias ou 

subestações de energia elétrica em média tensão 

13,8 KV ou acima

Habilitada

1) Manutenção de cabines primárias ou 

subestações de energia elétrica em média 

tensão 13,8 KV ou acima

2) Parametrização e comissionamento de relés de 

proteção de cabines primárias ou subestações de 

energia elétrica em média tensão 13,8 kV ou acima

Habilitada

2) Parametrização e comissionamento de relés 

de proteção de cabines primárias ou 

subestações de energia elétrica em média 

tensão 13,8 kV ou acima

3) Execução de ensaios com ultrassom não 

destrutivo em cabines primárias ou subestações de 

energia elétrica em média tensão

Habilitada


